
مقدار تنظیم با کلید     یا

مقدار تنظیم با کلید     یا

( -10 ....0.... +10)

نمایشگر SV(چشمک زن)

نمایشگر SVچشمک زن

دماي قابل تنظیم

تأخیر زمان وصل رله

تأخیر زمان قطع رله

باند قطع و وصل خروجی

اختلاف  دما جهت کالیبره

 SAVE تغییرات اعمال شده

 SAVE تغییرات اعمال شده

PVنمایشگر

PVنمایشگر

(5ثانیه)

ورود به 
مرحله تنظیم

ورود به 
مرحله تنظیم

0 - 900

0 - 99

0 - 99

2-10%

تنظیم دستگاه

کالیبراسیون

کالیبراسیون دما

جدول   1

جدول   2

°C

4 پارامتر زیر را مطابق جدول  1  تنظیم نمایید.

1-دما(      )  : دماي مورد نیاز براي محیط ترموکوپل 

2-هیسترزیس (          ) :  در صورتیکه تغییرات دما حول دماي تنظیم شده  (      )سریع 

باشد موجب قطع و و صل پی در پی رله خروجی خواهد شد . براي جلوگیري از این مساله 

تا  10%دماي       تنظیم کنید  . بنابراین با گرم  2   °C از را  پارامتر              توانید  می 

رله خروجی قطع  و با کم شدن دما  و رسیدن به  شدن ترموکوپل  و رسیدن دماي آن به      

مقدار                 مجدداً  وصل می شود .

3-تأخیر زمان قطع رله  (      ) : براي جلوگیري از تأثیر حالت گذرا  در زمان قطع رله       

99 ثانیه تنظیم کنید . تا می توانید این زمان را از   0

در این صورت رله خروجی بلافاصله پس از رسیدن دما به دماي     قطع نمی شود بلکه 

براي قطع شدن  رله باید دما حداقل زمانی برابر تأخیر زمان  قطع ، برابر یا بیشتر از دماي       

باشد .

:  این پارامتر نیز مانند پارامتر قبلی براي جلوگیري از  4-تأخیر زمان  وصل رله  (     ) 

ر ل ه در زمان وصل مجدد رله در نظر گرفته شده است  . براي وصل مجد د تأثیر  حالت گذرا

تاخ یر وصل از                کمترباشد . براي  زمان تنظیم ش ده بایستی در دما يترموکوپ ل

مثال : اگر دماي نمایش داده شده توسط ترموستات    2بیشتر از دماي مرجع شما باشد    

را در این مرحله تنظیم نمایید . می بایست عدد   2-

تذکر: اگر در هنگا م تنظیم  دستگاه و یا کالیبراسیون دما  ، وقفه اي ایجاد شده  و هیچ 

کلیدي فشار داده نشودپس از 6 ثانیه دستگاه به  حالت عادي یعنی نمایش دماي محیط 

ترموکوپل  باز خواهد گشت و تغییرات اعمالی  SAVE نخواهد شد .

در صورتیکه دماي نمایش داده شده توسط دستگاه  با دماي مرجع شما  اختلاف 

داشته باشد می توانید  مطابق جدول  2  دستگاه را کالیبره کنید .
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راهنماي نصب 

عملکرد دستگاه

PH

PH

18 15 16

N

+
K

-

N
C

امواج ترموستات 900  ..  0 شیو ا

مشخصات فنی ترموستات 900 .. 0 شیوا امواج

ویژگی هاي ترموستات 900 .. 0 شیوا امواج

TEMPERATURE CONTROLLER 0 .. 900

TEMPERATURE CONTROLLER 0 .. 900

°C

داراي  نمایشگر     PV : دماي واقعی

                              SV : دماي تنظیمی

                              LED(REL) : وصل رله

قابلیت    اندازه گیري دما با دقت    1

Hystersis  تنظیم باند قطع و وصل خروجی            

               تنظیم تأخیرزمان قطع و وصل

               تشخیص قطع سنسور

                کالیبره کردن دستگاه با مرجع مورد نظر

°C

°C

°C

  180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz : ولتاژ تغذیه

محدوده اندازه گیري دما :    900 - 0

K سنسور : ترموکوپل

کارآیی در    دما :    65+ ..     20-

                رطوبت :  70% 

5 A خروجی : رله

دو نمایشگر دستگاه براي نمایش PV(PROCESSE VALUE) دماي اندازه گیري شده  

SV(SETPOINT VALUE)و  دماي تنظیم شده می باشد .

ترموکوپل را مطابق نقشه و با رعایت نکات زیر به دستگاه وصل کنید :

K 1- ترموکوپل نوع

2- کوتاه بودن سیم اتصال ترموکوپل به دستگاه 

3-دور نگه داشتن سیم اتصال ترموکوپل از کابل هاي فشار قوي

تذکر 1 : در صورت بلند بودن سیم هاي اتصال ترموکوپل، خطاي دماي اندازه گیري شده 

را می توان در قسمت کالیبراسیون و مطابق جدول   2    جبران نمود .

تذکر2: در صورتیکه بنا به دلایلی ترموکوپل از دستگاه جدا شود نمایشگر PVعلامت                          

به صورت چشمک زن به نشانه قطع سنسور  نمایش داده  و این پیغام تا وصل   را        
مجدد  سنسور همچنان باقی می ماند .

تذکر 3: اگر ترمینال هاي مخصوص ترموکوپل را اتصال کوتاه کرده  ( با سیم به هم وصل 

شوند)  نمایشگر PVدماي محیط را نمایش می دهد.
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CODE : 15B2
 MODEL  : TRB - 900

175

ترموستات  900 ..  0 شیوا امواج با سیستم میکروپروسسوري و 

را  با استفاده از ترموکوپل نوع K، قابلیت نمایش دما  تا     900

دارا می باشد .

°C

شرکت شیوا امواج  در فضاي مجازي نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.

51 43 403 913 98 00 پاسخگوي فنی مجازي : 

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

   ساعات تماس : از ساعت 7 صبح الی 5 بعد از ظهر در روزهاي کاري

فکس:35723400 (031)

                   شماره هاي بخش خدمات پشتیبانی: 35723690-1( 031) 

(031) شماره هاي بخش بازرگانی : 35723444-5

E.mail : info@ shivaamvaj.com
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